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RAPPORTO DI PROVA N° 3781-1/18 DEL 03/12/18

Committente:

Comune di Ponsacco
P.zzaR. Valli, 8

56038 PONSACCO (P1}

'ACCREDIA

¢ LENTE ITALLANG D1 ACCREDNTAMENTO ~

LAB N° 0948

Descrizione campione

Luogo di campionamento
Responsabile campionamento
Data campionamento
Data ricevimento camplione
di campionamento
jféZiope campione

iope del campione/Sigilli

Acqua di rete trattata erogata dalla Fonte Granducale - rubinetto lato sinistro

CIG; Z5B21BDEOD

Ponsacco {Pl)

Tecnica C.B.A. Chimica Biologia Ambiente
28/11/2018

2811112018

10 0600 rev. 05 del 23/04/18°

Bottiglia sterile + bottiglia per analisi chimica
campione idoneo

V¢ /Hesponsabile trasporto  Tecnico CBA
Td ratura trasporto °C idonea 2-8
c Iﬁ Zione campione in frigo a T controllata
R Cl’le ne campione No: smaltimente campione
Z[C 1
Cog ¢t Campione  3781/1 del 28/11/18 Data Inizio Prove 28/11/2018 Data Fine Prove 03/12/2018
Deg minazione Potabilita microbiclogica
3 e =
oP ﬂﬁ Risultato UM Metodo di Prova LQ Limiti Rif.
oF TO COLONIE SUAGAR A presenti ma <4 UFC/mL UNIEN 150 6222 2001 senza 3101
;‘f, 22gS3 variazioni
=2 ] anomale
ool
- gc% FEGHIO COLONIE SU AGAR A 6 stimate UFCHL, UNI EN ISO 6222:2001 .
a Y2 ;
w COATA BENTEROCOCCHI 0 UFC/100mL  UNIEN ISO 7898-2 2003 0 3101
§ INEETIALI
S GONFA DYCOLIFORMI 0 UFC/100mL  UNIENISO 9308-1 2017 0 3101
CONTA DI ESCHERICHIA COL 0 UFC100 mL, UNI EN SO 8308-1.2017 o am
CLORO ATTIVO LIBERO® NV maoll APAT CNR IRSA 4080 Man 23 0,02 consigialo 0.2 31_01

2003

s@ impiegato

)

Note

Prova non accreditata da ACCREDIA

{31_01) = D. Lgs N. 31 del 2/02/2001, attuazione della direlliva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano come madificato
ed integralo dal D. Lgs n. 27 del 2/02/2002.

Codice Campione
Denominazione

3781/2 del 28/1118
Analisi chimica IRSA

Data Inizio Prove 28/11/2018

Data Fine Prove 03/12/2018

Prova Risultato u.mMm Metodo di Prova LQ Limiti Rif.
DUREZZA TOTALE 38 3 APATCNR IRSA 2040 B Man 29 1 15-50 Valori 31_01
2003 consigliat}
pH 7.3 unitadipH  APAT CNR ll:gok 2060 Man 29 [65-95] 3101
3
CALCIO* 18 mgil APAT CNR IRSA 3020 Man 29 1 .
2003
MAGNESIO" 257 mgil APAT CNR IRSA 3020 Man 23 1 .
2003
CLORURI 54 mgA 1SO 10304-1 2007 5 <250 1.0
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LAB N° 0948
SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 3781-1/18 DEL 03/12/18
Prova Risultato u.m Metodo di Prova LQ Limniti Rif.
AMMONIO NV mg/| APAT CW ATMan 0,05 <05 31_01
3
NITRATI 44 mgi IS0 10304-1:2007 2 < 50 31_01
NITRITI NV mg APAT CNR IRSA 4050 Man 28 0,05 <05 31_0
2003
SOLFATI 54 mgil 1SO 10304-1:2007 5 < 250 31_01
CONDUCIBILITA' A 20°C 850 pSicm APAT CNR IggoAsZOJG Man28 20 < 2500 am
SODIO* 56.3 mgA APAT CNR IRSA 3020 Man28 05 < 200 3101
2003
POTASSIO* 18 mail APAT CNR IRSA 3020 Man 2% 05 5
2003
FERRO NV gl UNI ISO §332:2009 10 <200 310
MANGANESE* NV pafl APAT CNR IRSA 3020 Man 29 5 <50 310
2002
BICARBONATI* 451 man APAT CNR IRSA 20108 Man29 5 .
2003

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

Note
{31_01) = D. Lgs N, 31 del 2/02/2001, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita delle acque destinate al consumo umano come modificato
ed integrato dal D. Lgs n, 27 de! 2/02/2002,

GIUDIZIO DI CONFORMITA
I valori trovati rientrano nei limiti previsti per le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e D.Lgs. 27/2002.

Legenda

- U.M. = Unita di misura

- LQ = Limite di rilevabilita per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le alire prove.

- NV o <"xx" = non valutabile perché inferiore al limite di quantificazione del metodo di prova,

- M = limite massimo; m = lirmite minimo

- U = incertezza estesa calcolata seconde la procedura P02 ad un livello di probabilita circa del 95% ed espressa con la stessa unita di misura
del risultato. |l fattore di copertura k, se non diversamente indicato, si intende uguale a 2. Per le prove microbiologiche lincertezza deve essere
intesa come intervalle di confidenza nellintarno del risultato espresso.

Note

- I risultati analitici riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente ai campioni sottoposti a prova. E' fatto assoluto divieto di
modificare anche parzialmente i dati contenuti. Il presente rapporto di prova non pué essere parzialmente riprodotto senza l'autorizzazione scritta
del Laboratorio.

- INluoge di campionamento viene indicato solo se diversoe dallindirizzo del cliente,

- Il campionamento, se eseguito dal laboratorio. e se non indicato nel metodo di prova, viene effettuato come riportato nelle apposite procedure:
10600, 10602, 10603, 10604 e 10610, Tali istruzioni sono a disposizione dei clienti.

- Quando il campionamento delle superfici non & eseguito dal faboratorio i risuliati, cosi come espressi in unita di misura di superficie, sono stati
ottenuti mediante il ricalcolo effettuato sulla base della misura riporiata in documenti sottoscritti dal cliente e conservati dal laboratorio che il
cliente ha espressamente dichiarato di aver campionato.

-1l campionamento, anche se eseguito da C.B.A. Chimica Biologia Ambiente, se non espressamenie indicato nel metodo di prova, non & pggetto di
accreditamento.

Il Responsabile di Laboratorio
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